
２０１９年７月８日 

ＮＨＫ広報局 

 

放送局における免震ダンパーの不適合について 

 

「ＫＹＢ」および「カヤバシステムマシナリー」による免震・制震用のダンパー検

査データの改ざん問題で、２０１８年１０月２０日に公表した情報が、ＫＹＢにより

更新されました。更新後の情報は以下の通りです。なおいずれの放送局も２０１９年

７月５日にＫＹＢのホームページで公表された「構造安全性の検証が必要な物件のう

ち検証済のもの」に含まれます。 

国土交通省からの指示により、ＫＹＢが以下の放送局の耐震性を検証した結果、当

面の安全は確保されており、交換までの使用に問題ないとのことです。ＮＨＫでは引

き続き、下記に該当する免震ダンパーについて、交換等の対策を進めます。 

 

記 

 

▽鹿児島放送局   不適合：３基  基準外：５基（２００５年８月設置） 

▽徳島放送局    基準外：１１基  不明：５基  （２００５年６月設置） 

▽横浜放送局     不明：１６基             （２００８年５月設置） 

▽静岡放送局     基準外：４基             （２０１６年９月設置） 

▽金沢放送局     基準外：１基             （２０１６年１０月設置） 

（建設中） 

▽新札幌放送局   適合品に交換済み 

 

 

 

 

以 上  


